
     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

E- 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i SOLARNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
PRZEBUDOWA PODEJŚCIA DO PUNKTU WIDOKOWEGO W KRASNOBRODZIE  
  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlano-elektrycznyc h 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót elektrycznych na stoku skarpy  
- montaŜ lamp solarnych na   słupkach przy podejściu do wieŜy 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
 - zachować ostroŜność przy pracach na skarpie 
 - zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas robót  
 
1.4 Informacje o terenie budowy: 
 
 -oznakować i wygrodzić strefę niebezpieczną z uwzględnieniem moŜliwości wejścia do  
 budynku  
 -przygotować zaplecze budowy. 

 
1.5  Nazwy i kody; 
 
 Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej nie 

zdefiniowanych : 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów uŜyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako  
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów przedstawionych w projekcie.  
Stosowane:  

 STWiORBM – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych – 
zawiera ogólne wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 

 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
– zawiera szczegółowe wymagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ  
 JAKOŚCI. 
 
2.1.  Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów elektrycznych 
 

Wszystkie  wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymogami określonymi w 
poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem kaŜdego 
materiału Wykonawca przedłoŜy do akceptacji zamawiającemu ( inspektorowi nadzoru ) 
informację o źródle produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach 
zamierza uŜyć materiałów lub wyrobów zamiennych , innych niŜ przewidzianych w projekcie lub 
SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie wymagane badanie materiału lub wyrobu 
Wykonawca wykona  je na własny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej. 
Materiały uznane przez Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) za niezgodne z SST muszą być 
przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. KaŜdy rodzaj robót wykonanych z 
uŜyciem materiałów , które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego  
( inspektora nadzoru ) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone. 

a. Konstrukcje  odpowiadające  standardom  określonym  przez  PN-70/H-93203          
 

2.2.  Wymagania zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost awy, 
składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów budowlano-elektrycznych 

 
 Przechowywanie i składowanie  
Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny posiadać oznakowanie zawierające co najmniej:  
a. nazwę i adres zakładu produkującego wyrób, 
b. określenie wyrobu lub nazwę handlową 
c. numer aprobaty technicznej (jeŜeli dotyczy wyrobu) 
d. datę produkcji, identyfikację partii wyrobu 
e. znak budowlany 
f. podstawowe informacje odnośnie warunków stosowania, magazynowania 

Transport 
Materiały i wyroby moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi, układane w jednej  
warstwie, w pozycji leŜącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT  
 BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ 
 
Do wykonania robót elektrycznych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- wiertarka wieloczynnościowa 
- rusztowania warszawskie 
- noŜyce do cięcia 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych naleŜy uŜyć następujących 
środków transportu: 
 -samochód dostawczy 0,9t. 
lub innych środków transportu umoŜliwiających transport poszczególnych materiałów w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem . 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 
5.1 Monta Ŝ lamp solarnych na   słupkach 
W związku z brakiem zasilania z sieci elektrycznej projektuje się oświetlić słupki   przy  balustradch 
podejścia lampami stojącymi. Zaprojektowano lampy stojące o wysokości 146 cm.  Lampy zasilane są 

z akumulatorka AA NI-MH, w ciągu dnia energia słoneczna przetwarzana jest na energię elektryczną i 
gromadzona w akumulatorku. Po zmroku zgromadzona energia wykorzystywana jest do zasilania 
diody LED. Lampy stojące mocować przez przykręcenie do słupków , natomiast lampy wiszące 
mocować na haku zamocowanym do ściany.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH 
 
6.1.Program zapewnienia jako ści  
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w WTWiORBM 
Część V. 

 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 
Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów elektrycznych powinien obejmować potwierdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów elektrycznych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych naleŜy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-
04700 1998 
 
6.3 Kontrola jako ści wykonania robót  
Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z  
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat  
technicznych. 
Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST,  
odpowiednich norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych” Część V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru. 
 Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia 
wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy 
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700. 
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone : 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności montaŜu, 

wyposaŜenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi, 
- sprawdzeniem poprawności połączeń galwanicznych, 
- usunięciem zauwaŜonych usterek i braków. 
 
6.4  Badania instalacji odgromowej 
Po ułoŜeniu instalacji odgromowej  przeprowadzić pomiary rezystancji wszystkich uziomów , których 
przewody uziemiające są wyposaŜone w zaciski kontrolne ZK  
pomiary uziomów wykonać metodą mostkową lub techniczną 
pomiar wszystkich połączeń galwanicznych urządzenia piorunochronnego w budynku wieŜy  
widokowej lub jej częściach zagroŜonych wybuchem  wykonać omomierzem lub mostkiem o  
napięciu nie przekraczającym 24V). 
 
6.5 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach  
specyfikacji zostaną odrzucone. JeŜeli wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to 
Wykonawca wymieni je  na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 4 i 5 w  
Specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar i obmiar robót naleŜy prowadzić zgodnie z SST oraz KNR.  
Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą SST jest: 
- m - dla ułoŜonego przewodu, 
- szt. – dla zamontowanego osprzętu i opraw 
- pomiar – dla pomiaru obwodu elektrycznego. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
waŜne świadectwa. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST, WTWiORBM i umowie. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektrycznej .  
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników 
pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły badań  
instalacji. 

 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące naleŜy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
SST nie przewiduje Ŝadnych robót tymczasowych. 
 
10.  DOKUMENTY  ODNIESIENIA 
10.1.  Normy 
 
1. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

2. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
3. PN-IEC61024-1-

1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

4. PN-74/C-89200 Rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości. 
5. PN-IEC 61312-1 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 
6. PN-E-04700  1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 
 
10.2.  Inne dokumenty 

Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 

7. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” – Część V – 
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR ElektromontaŜ 

 

8. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych  
 
 
 
 
 


